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ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА МАКСИМАЛЬНУЮ 
ТЕМПЕРАТУРУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Зачем проводят испытания?
Испытания на максимальную 
температуру теплоносителя 
являются обязательными 
(требование Правил 
технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, 
пункт 6.2.32).

Данный вид испытаний 
позволяет оценить способность 
сетей, теплопотребляющих
установок нести необходимые 
нагрузки при максимальной 
температуре теплоносителя, 
проверить работу 
компенсирующих устройств, 
определить ненадёжные 
участки теплопроводов.
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